
bia HÄRDPLAST AB 

 

bia HÄRDPLAST AB, Orrtorp, 731 98 Köping      Tele:  +46 (0) 221 - 211 30      e-post :  info@bia.se 

2012 

 

 

 

Montageanvisning filter och oljestoppsflottör på OAMS/CAM 
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Oljestoppsflottör 

 

 

 

 

 

Filter      Utloppsrör från 

      

      filterlåda 

Centrumrör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Filterlåda 

 

 

Oljestoppsflottören placeras löst inuti centrumröret efter att man fyllt den med vatten eller 

glykolblandat vatten så att den precis flyter med ca 1 cm ovan vattenytan. 

 

OBS att oljeavskiljaren bör vara fylld med vatten så att flottören inte fastnar i stängt läge i 

bottentätningen. 

 

 


